
 

 

 

 

 

 

 

Identificação do Componente 

Componente Curricular: AL0143 

 

Subestações de Energia Elétrica 

Carga horária total:30h 

Carga horária teórica:30h 

Carga horária prática:0h 

Ementa 

Classificação e equipamentos de subestações. Normas técnicas. Projeto de subestações. Aterramento e 

proteção. 

Programa 

Definições e componentes de uma subestação. 

Normas técnicas. 

Classificação e arranjos de barramentos. 

Projeto de subestações. 

Aterramento e proteção contra descargas atmosféricas. 

Sobretensões e coordenação de isolamento. 

Objetivos 

Projetar subestações de transmissão e de distribuição de energia elétrica. 

Referências Bibliográficas Básicas 

A.G. Monticelli, “Introdução a sistemas de energia elétrica”, São Paulo: Unicamp, 2004. 

N. Kagan, C.C. Barioni, E.J. Robba, “Introdução a Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica”, Edgard 

Blucher, 2005. 

J.C. Oliveira, J.R. Cogo, J.P.G. Abreu, “Transformadores: teoria e ensaios”. Edgard Blucher, 1984. 

Referências Bibliográficas Complementares 

M. Milasch, “Manutenção de Transformadores em Líquido Isolante”, Blucher, 1984. 

D.S.F. Gomes, F.F. Macedo, S.M. Guilliod, “Aterramento e proteção contra sobtensões em sistemas 

aéreos de distribuição”, EDUFF, 1990. 

Eletrobrás, Comitê de Distribuição, “Controle de tensão de sistemas de distribuição”, Campus, 1985. 

E.D. Hedman, “Coordenação de isolamento”, Santa Maria: UFSM,1979. 

A.R., Bergen, “Power systems analysis”, 2a Ed., Prentice Hall, 2000. 
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